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la PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL O VYKONU 33,4 kW
1b PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL O VYKONU 2x62,4kW
2 ODKOURENI A PRIVOD VZDUCHU
3 HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU
4 ROZDELOVAC RS KOMBI
6 EXPANZNI NADOBA
6a ZASOBNIK TV O OBJEMU 5001
6b ZASOBNIK TV O OBJEMU 10001
7a UPRAVNA VODY PRO MENSI OBJEM V TOPNEM SYSTEMU
7 UPRAVNA VODY PRO VETSI OBJEM V TOPNEM SYSTEMU
8 EL. ROZVADEC MaR
RU REGULACNI UZEL
———— OTOPNE TELESO OCELOVE DESKOVE
TYP KLASIK NEBO VK
A OTOPNE TELESO S VODOROVNE ORIENTOVANYMI PROFILY
e 1] OTOPNE TELESO VERTIKALNI
OTITTTT] PODLAHOVY KONVEKTOR S VENTILATOREM

|_sooz

T
STAVAJICI
BD

- _ 1

[sTAVAJICI]
| _MVE |

S003 [S004

[ remara
V7777 \I.ETAPA
S
ZODPOVEDNY PROJEKTANT RAZITKO, PODPIS
Ivan Drapal
Zengrova 6, 615 00 Brno
gsm: +420 604 231 441
email: drapal@Idh.cz
OBJEDNATEL
Mlynsky ostrov, s.r.o,
Fugnerovo nab¥. 27, 664 01 Bilovice nad Svitavou
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o.
Slovinska 29, 612 00 Brno
NAZEV AKCE DATUM 01/2023
n -
REVITALIZACE LOKALITY STWER  DUR+DSP
MLYNSKY OSTROV" rerome
CAST L
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
ZPRACOVATEL CASTI LDH spol. s r.o0., Zengrova 6, 615 00 Brno OZN. OBJEKTU | PROJEKTOVA CAST
VYPRACOVAL Ing. Petra Drapalova SO 02
c) , v s SO 03 D " 1 " 4 (] C
VYTAPEN| 30 04
NAZEV VYKRESU o MERITKO CiSLO VYKRESU
PUDORYS 2.NP 1:100



Text
 2.01

Text
 18°

Text
 2.03

Text
 15°

Text
 2.04

Text
 20°

Text
 2.05

Text
 20°

Text
 2.06

Text
 20°

Text
 2.07

Text
 20°

Text
 2.08

Text
 20°

Text
 2.09

Text
 20°

Text
 2.10

Text
 20°

Text
 2.12

Text
 20°

Text
 2.11

Text
 20°

Text
 2.13

Text
 15°

Text
 2.14

Text
 18°

Text
 2.15

Text
 18°

Text
 2.09

Text
 20°

Text
 2.12

Text
 20°

Text
 2.10

Text
 20°

Text
 2.13

Text
 20°

Text
 2.14

Text
 20°

Text
 2.012

Text
 18°

Text
 2.15

Text
 12°

Text
 2.03

Text
 20°

Text
 2.04

Text
 22°

Text
 2.05

Text
 20°

Text
 2.06

Text
 20°

Text
 V PODHLEDU

Text
 V PODHLEDU

Text
 V PODHLEDU

Text
 2.00

Text
 15°

Text
 TYP KLASIK NEBO VK

Text
 OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ 

Text
 POTRUBÍ VRATNÉ - MĚDĚNÉ

Text
 POTRUBÍ TOPNÉ - MĚDĚNÉ

Text
 LEGENDA

Text
 REGULAČNÍ UZEL

Text
 RU

Text
 OTOPNÉ TĚLESO S VODOROVNĚ ORIENTOVANÝMI PROFILY 

Text
 OTOPNÉ TĚLESO VERTIKÁLNÍ 

Text
 ROZDĚLOVAČ RS KOMBI

Text
 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ

Text
 3

Text
 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 33,4 kW

Text
 1a

Text
 4

Text
 EXPANZNÍ NÁDOBA

Text
 5

Text
 ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 1000l

Text
 6b

Text
 ÚPRAVNA VODY PRO MENŠÍ OBJEM V TOPNÉM SYSTÉMU

Text
 7a

Text
 ODKOUŘENÍ A PŘÍVOD VZDUCHU

Text
 2

Text
 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 2x62,4kW

Text
 1b

Text
 PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM

Text
 ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 500l 

Text
 6a

Text
 EL. ROZVADĚČ MaR

Text
 8

Text
 ÚPRAVNA VODY PRO VĚTŠÍ OBJEM V TOPNÉM SYSTÉMU

Text
 7b

Text
 2.02

Text
 20°

Text
 2.11

Text
 20°

Text
 2.06

Text
 20°

Text
 2.07

Text
 20°


